Allgemeine Bedingungen fur den \/
Netzanschluss und die Anschlussnutzung (Strom)

in hoheren Spannungsebenen
(AGB Anschluss)

der Stadtwerke Homburg GmbH, nachstehend Netzbetreiber genannt.

Gegenstand der Bedingungen

Die AGB Anschluss regeln den Anschluss oder die Anschliisse der elektrischen Anlage an das Vertei-
lernetz des Netzbetreibers (im Folgenden einheitlich: Netzanschluss) und den weiteren Betrieb sowie
die Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme von Elektrizitéat.
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2.2.

2.3.

2.4,

Netzanschluss

Die Anlage des Anschlussnehmers (elektrische Anlage) wird bzw. ist tiber den Netzanschluss an
das Verteilernetz des Netzbetreibers angeschlossen. Der Netzanschluss und seine Eigentums-
grenze, der Ort der Energietibergabe sowie gegebenenfalls die Bezeichnung des Zahlpunktes
bzw. der Messlokations-ID sind im Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsvertrag beschrieben.
Die elektrische Anlage umfasst die Gesamtheit der elektrischen Betriebsmittel hinter der im Netz-
anschlussvertrag definierten Eigentumsgrenze mit Ausnahme der im Eigentum des Netzbetrei-
bers oder Dritter befindlichen Betriebsmittel, wie z. B. Messeinrichtungen.

Art, Zahl und Lage des Netzanschlusses sowie dessen Anderung werden nach Beteiligung des
Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen nach den anerkannten
Regeln der Technik durch den Netzbetreiber bestimmt. Die Betriebsanlagen des Netzbetreibers
werden nach den im Einzelfall notwendigen technischen Anforderungen und nach Mafl3gabe des
§ 49 EnWG ausschlief3lich von diesem hergestellt, unterhalten, erneuert, gedndert, abgetrennt
und beseitigt.

Der Netzanschluss gehért zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers und steht in dessen Ei-
gentum oder ist ihm zur wirtschaftlichen Nutzung Uberlassen, soweit nicht im Einzelfall etwas
anderes vereinbart wird. Die Betriebsanlagen des Netzbetreibers werden nur voriibergehend und
zur Austibung der Rechte aus diesem Vertrag auf netzbetreiberfremden Grundstlicken errichtet
(Scheinbestandteil im Sinne von § 95 Abs. 1 BGB).

Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen fiir die sichere Errichtung des Netzan-
schlusses zu schaffen.

Der Netzanschluss muss frei zuganglich und vor Beschadigungen geschutzt sein. Er darf insbe-
sondere nicht Uberbaut und nicht mit tiefwurzelnden Gewéchsen uberpflanzt werden. Der An-
schlussnehmer darf keine Einwirkungen auf den Netzanschluss vornehmen oder vornehmen las-
sen. Jede Beschadigung oder Beeintrachtigung des Netzanschlusses ist dem Netzbetreiber un-
verziglich mitzuteilen.

Falls der Anschlussnehmer nicht Grundstiickseigentiimer ist, hat er dem Netzbetreiber die schrift-
liche Zustimmung des jeweiligen Grundstiickseigentiimers zur Herstellung, Anderung und Auf-
rechterhaltung des Netzanschlusses unter Anerkennung der damit verbundenen Verpflichtungen
beizubringen.

Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber jede Anderung der Eigentumsverhélt-
nisse an der angeschlossenen elektrischen Anlage sowie Teilen hiervon und Grundstiicken, auf
denen sich der Netzanschluss befindet, unter Nennung des neuen Eigentiimers in Textform un-
verziglich nach Kenntnis mitzuteilen. Er tréagt im Rahmen des ihm Mdéglichen dafur Sorge, dass
der neue Anschlussnehmer einen Netzanschlussvertrag mit dem Netzbetreiber schlief3t. Im Sinne
dieser Bedingungen und der zugrundeliegenden Vertrage ist ein Erbbauberechtigter einem
Grundstiickseigentiimer gleichgestellt.

Entnahmekapazitat

Die am Netzanschluss vorzuhaltende Scheinleistung in KVA zur Entnahme (Entnahmekapazitat)
ergibt sich aus dem Netzanschlussvertrag.

Die vereinbarte Entnahmekapazitat darf nicht tberschritten werden. Auf Wunsch des Anschluss-
nehmers wird der Netzbetreiber — soweit ihm technisch und wirtschaftlich zumutbar — die Entnah-
mekapazitat erhéhen. Voraussetzung hierfiir ist die einvernehmliche Anderung des Netzan-
schlussvertrages einschlie3lich der Kostenfestsetzung in Form eines weiteren Baukostenzu-
schusses nach Ziffer 4.3 sowie gegebenenfalls weiterer Netzanschlusskosten nach Ziffer 3.1.

Bei einer wiederholten Uberschreitung der vereinbarten Entnahmekapagzitét trotz Abmahnung ist
der Netzbetreiber unbeschadet seiner Rechte aus Ziffer 10.1 zur Unterbrechung des Netzan-
schlusses und der Anschlussnutzung und, soweit dazu erforderlich, zur Trennung der elektri-
schen Anlage vom Netz nach Ziffer 10.3 berechtigt.

Eine dem Anschlussnehmer fir mehrere Netzanschlisse eingeraumte gemeinsame Entnahme-
kapazitat ergibt sich gegebenenfalls aus dem Netzanschlussvertrag.
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Die Regelungen zur Entnahmekapazitat gelten in einem solchen Fall, soweit nicht aus- SWH
driicklich anders geregelt, entsprechend. Dies gilt insbesondere auch fiir das Uberschrei-
tungsverbot nach Ziffer 2.2.

Sollte die Vorhaltung einer gemeinsamen Entnahmekapazitat nicht mehr zulassig oder fir den
Netzbetreiber aus betriebsbedingten oder sonstigen wirtschaftlichen oder technischen Griinden
unter Berticksichtigung der Ziele des § 1 EnWG nicht mehr mdéglich oder nicht mehr zumutbar
sein, ist die vertraglich vereinbarte gemeinsame Entnahmekapazitat vom Netzbetreiber im Ein-
vernehmen mit dem Anschlussnehmer auf die einzelnen Netzanschlisse zu verteilen. Dabei darf
weder die technisch mégliche Entnahmekapazitat des jeweiligen Netzanschlusses noch die ver-
traglich vereinbarte gemeinsame Entnahmekapazitat tiberschritten werden. Soll die neue vorzu-
haltende Entnahmekapazitat insgesamt hoher sein als die bisherige gemeinsame Netzanschluss-
kapazitat, kann vom Netzbetreiber insoweit ein weiterer Baukostenzuschuss nach Mafl3gabe von
Ziffer 4.3 verlangt werden.

Netzanschlusskosten

Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaftlich effi-
zienter Betriebsfuhrung notwendigen Kosten fiir die Herstellung sowie jede vom Anschlussneh-
mer veranlasste Anderung, auch Trennung oder Beseitigung, des Netzanschlusses zu verlangen
(Netzanschlusskosten).

Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses weitere Anschliisse
hinzu und wird der Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilernetzes, so hat
der Netzbetreiber die Netzanschlusskosten neu aufzuteilen und dem Anschlussnehmer den ge-
gebenenfalls zu viel gezahlten Betrag zu erstatten.

Baukostenzuschuss

Der Anschlussnehmer hat zusétzlich zu den Netzanschlusskosten, vor dem Anschluss an das
Netz des Netzbetreibers, fur die vorgehaltene Entnahmekapazitat einen angemessenen Baukos-
tenzuschuss zur Deckung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsfihrung notwendigen Kosten
fur die Herstellung oder Verstarkung der Verteileranlagen zu zahlen.

Der vom Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu Gibernehmende Kostenanteil berechnet
sich gemal dem Positionspapier der Beschlusskammer 6 der BNetzA zur Erhebung von Baukos-
tenzuschissen im Bereich von Netzebenen oberhalb Niederspannung [BKZ = Leistugspreis (>
2500 h/a) der Netzebene x bestellte Leistung]

Ein weiterer Baukostenzuschuss kann vom Netzbetreiber verlangt werden, wenn der Anschluss-
nehmer die Entnahmekapazitat erheblich Uber das der urspringlichen Berechnung zugrunde lie-
gende Mal} hinaus erhéht. Er ist entsprechend Ziffer 4.2 zu bemessen. Ein Anspruch auf einen
weiteren Baukostenzuschuss besteht bei einer Uberschreitung der vereinbarten Entnahmekapa-
zitat nicht, wenn der Anschlussnehmer darlegt, dass die Leistungsinanspruchnahme Uber die
vereinbarte Entnahmekapazitat hinaus nur ausnahmsweise erfolgte und zuklnftig unterbleiben
wird. Der Ausnahmefall gilt als widerlegt, sobald die vereinbarte Entnahmekapazitat in den da-
rauffolgenden 24 Monaten wiederum Uberschritten wird.

Fur eine gemeinsame Entnahmekapazitat ist vom Anschlussnehmer ein Baukostenzuschuss
nach Ziffern 4.1 bis 4.3 der AGB zu entrichten. Ein Baukostenzuschuss fur die einzelnen in der
gemeinsamen Entnahmekapazitat zusammengefassten Netzanschlisse ist in diesem Fall nicht
Zu entrichten.

Wurde wegen Uberschreitung der vereinbarten Entnahmekapazitit ein weiterer Baukostenzu-
schuss an den Netzbetreiber gezahilt, gilt ab diesem Zeitpunkt die (anteilige) Leistungserhéhung
auch fur den Anschlussnutzer.

Den Baukostenzuschuss und die in Ziffer 3.1 geregelten Netzanschlusskosten wird der Netzbe-
treiber getrennt errechnen und dem Anschlussnehmer aufgegliedert ausweisen.

Elektrische Anlage
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Der Anschlussnehmer ist fiir die ordnungsgemafe Errichtung, Erweiterung, Anderung, SWH
den Betrieb und die Instandhaltung der in seinem Eigentum befindlichen oder von ihm be-
triebenen Anlagenteile verantwortlich und tragt die damit verbunden Kosten, soweit nichts ande-
res vereinbart ist.

Die Errichtung, Erweiterung oder Anderung und, soweit die elektrische Anlage zwischen Eigen-
tumsgrenze und Messeinrichtung betroffen ist, die Instandhaltung der elektrischen Anlage darf
auB3er durch den Netzbetreiber nur durch qualifizierte Fachfirmen durchgefihrt werden. Die Ar-
beiten haben in Absprache bzw. nach vorheriger Information des Netzbetreibers zu erfolgen. Fir
die Instandhaltung im Ubrigen und die regelmaRige Uberpriifung der elektrischen Anlage hat der
Anschlussnehmer ebenfalls qualifizierte Fachfirmen zu beauftragen. Die einschlagigen gesetzli-
chen und behérdlichen Bestimmungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind
zu beachten. Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird gemaR § 49
Abs. 2 Nr. 1 EnWG vermutet, sofern die technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) eingehalten werden. Danach muss die elektrische An-
lage den im Einzelfall einschlagigen Technischen Anwendungsregeln in ihrer jeweils giiltigen
Fassung entsprechen, derzeitinsbesondere VDE-AR-N 4100, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110,
VDE-AR-N 4120. Zuséatzlich gelten die Technischen Mindestanforderungen des Netzbetreibers
(ziffer 9). Etwaige Abweichungen sind im Vorfeld mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Der An-
schlussnehmer kann eine Abweichung nur dann verlangen, wenn er nachweist, dass die Abwei-
chung ebenfalls den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Die jeweils einschla-
gigen Technischen Anwendungsregeln kénnen Uber den VDE kostenpflichtig bezogen werden.
Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Ausfiihrung der Arbeiten zu Gberwachen.

Hat der Anschlussnehmer die elektrische Anlage hinter der vereinbarten Eigentumsgrenze oder
Teile hiervon einem Dritten vermietet, sonst zur Benutzung oder Betriebsfihrung Uberlassen oder
betreibt ein Dritter hinter der vereinbarten Eigentumsgrenze Energieanlagen, so ist der An-
schlussnehmer neben dem Dritten verantwortlich. Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, den
Netzbetreiber Uber solche Dritten in Textform unverziglich zu informieren. Er wird diese auf die
Einhaltung der Technischen Mindestanforderungen des Netzbetreibers sowie die Beachtung der
allgemein anerkannten Regeln der Technik hinweisen und tragt im Rahmen des ihm Méglichen
dafur Sorge, dass Anschlussnutzer, die Uber den Netzanschluss Elektrizitat entnehmen, einen
Anschlussnutzungsvertrag mit dem Netzbetreiber schliel3en.

Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber jede beabsichtigte Anderung an der
elektrischen Anlage mit Auswirkungen auf die elektrischen Eigenschaften in Textform mitzuteilen.

Inbetriebnahme/-setzung; Uberprifung der elektrischen Anlage; Mangelbeseitigung

Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter schlie3en die elektrische Anlage tUber den Netzan-
schluss an das Verteilernetz an und nehmen den Netzanschluss bis zum Ort der Energieliber-
gabe in Betrieb (Inbetriebnahme). Die elektrische Anlage dahinter setzen der Netzbetreiber oder
in Absprache mit ihm qualifizierte Fachfirmen in Betrieb (Inbetriebsetzung).

Jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage ist bei dem Netzbetreiber oder tber qualifizierte
Fachfirmen zu beantragen. Auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfigung
gestellter Vordruck zu verwenden. Durch den Anschlussnehmer bzw. eine von ihm beauftragte
qualifizierte Fachfirma ist der Nachweis zu erbringen, dass die elektrische Anlage entsprechend
den allgemein anerkannten Regeln der Technik und unter Beriicksichtigung der Technischen
Mindestanforderungen des Netzbetreibers errichtet wurde.

Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage setzt die ordnungsgemalle Installation einer den
mess- und eichrechtlichen Vorschriften, den Anforderungen des Messstellenbetriebsgesetzes
(MsbG), den aufgrund des MsbhG erlassenen Rechtsverordnungen sowie den Technischen Min-
destanforderungen des Netzbetreibers entsprechenden Messeinrichtung voraus.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Inbetriebnahme von der vollstindigen Zahlung félliger Netz-
anschlusskosten und Baukostenzuschiisse abhangig zu machen.

Der Netzbetreiber kann fur jede Inbetriebnahme bzw. Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer
Kostenerstattung verlangen; die Kosten kénnen pauschal berechnet werden.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, die elektrische Anlage vor und, um stérende Ruckwirkungen auf
Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter auszuschlieRen, nach ihrer Inbetriebsetzung zu
Uberprifen. Er hat den Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer auf erkannte Sicherheitsméangel
der elektrischen Anlage aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.
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7.8.

Werden Mangel festgestellt, welche die Sicherheit gefahrden oder erhebliche Stérun- SWH
gen erwarten lassen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder
die Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr fiir Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet.

Durch Vornahme oder Unterlassung der Uberpriifung der elektrischen Anlage sowie durch deren
Anschluss an das Verteilernetz Gbernimmt der Netzbetreiber keine Haftung fiir die Mangelfreiheit
und Betriebssicherheit der elektrischen Anlage.

Nutzung des Anschlusses; Betrieb der elektrischen Anlage

Der Anschlussnutzer kann dem Verteilernetz des Netzbetreibers nach Mafl3gabe des Anschluss-
nutzungsvertrages Elektrizitat mit einer Frequenz von etwa 50 Hertz entnehmen. Die Enthahme
darf dabei weder die im Anschlussnutzungs- noch die im Netzanschlussvertrag vereinbarte Ent-
nahmekapazitat tberschreiten.

Kann der Netzanschluss zeitgleich von mehreren Anschlussnutzern genutzt werden, darf zur Auf-
rechterhaltung eines sicheren Netzbetriebs die Summe der zeitgleich in Anspruch genommenen
Entnahmekapazitat aller Anschlussnutzer nicht hoher sein als die zwischen Anschlussnehmer
und Netzbetreiber vereinbarte.

Stellt der Anschlussnutzer oder der Anschlussnehmer Anforderungen an die Stromqualitat, die
Uber die vertraglichen Verpflichtungen des Netzbetreibers gegeniiber dem Anschlussnutzer bzw.
dem Anschlussnehmer hinausgehen, obliegt es dem Anschlussnehmer bzw. dem Anschlussnut-
zer selbst, auf eigene Kosten Vorkehrungen zum stérungsfreien Betrieb von Geraten und Anla-
gen zu treffen.

Erreicht innerhalb eines Zeitraums von 3 Kalenderjahren der an einem Netzanschluss hdchste
tatsachlich bei der Entnahme in Anspruch genommene Leistungsmittelwert einer ¥-h-Messperi-
ode in kVA nicht 80 % des Wertes der festgelegten vorzuhaltenden Entnahmekapazitat, so gilt
ab dem 4. Kalenderjahr fur die demgemal unterschrittene Entnahmekapazitat ein dem tatsachli-
chen Leistungsbedarf des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers angepasster Wert. Dieser
betragt 110 % des am Netzanschluss hdchsten tatsachlich in Anspruch genommenen Leistungs-
mittelwerts der Enthahme einer ¥s-h-Messperiode in kVA der letzten 3 Kalenderjahre. Die ange-
passte Entnahmekapazitat gilt ab 3 Monaten nach schriftlicher Information durch den Netzbetrei-
ber.

Der Anschlussnutzer wird ausschlieBlich zugelassene und geprifte Verbrauchsgerate benutzen
und keinerlei Veranderungen oder Einwirkungen an dem Netzanschluss und Einrichtungen des
Netzbetreibers vornehmen.

Die elektrische Anlage des Anschlussnehmers und die Verbrauchsgeréte des Anschlussnutzers
sind unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Technischen Min-
destanforderungen des Netzbetreibers so zu betreiben, dass

7.6.1. Stérungen anderer Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer sowie stérende Rickwir-
kungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind,

7.6.2.  der Betrieb von Tonfrequenz-Rundsteuereinrichtungen des Netzbetreibers oder von
galvanisch damit gekoppelten Netzen nicht beeintrachtigt wird. Erforderlichenfalls wird
der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer auf Aufforderung des Netzbetreibers auf
seine Kosten eigene Tonfrequenzsperren einbauen und

7.6.3. der Blindstromverbrauch im Rahmen der im Netzanschluss-/ Anschlussnutzungsvertrag
einschlieBlich Technischer Anschlussbedingungen vereinbarten Grenzen erfolgt. An-
dernfalls erfolgt die Berechnung von Blindleistung bzw. -arbeit gegeniiber dem Netz-
nutzer. Erforderlichenfalls muss der Anschlussnehmer bzw. der Anschlussnutzer auf
eigene Kosten ausreichend Kompensationseinrichtungen einbauen.

Stellt der Anschlussnutzer UnregelmaRigkeiten oder Stérungen beim Betrieb der elektrischen An-
lage fest, die Auswirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter haben kénnen, so
ist der Netzbetreiber unverziglich zu informieren. Freischaltungen mit Hilfe von Betriebsmitteln
im Verfligungsbereich des Netzbetreibers sind rechtzeitig mit dem Netzbetreiber zu vereinbaren.

Die Schalt- und Regelungshoheit Uber die am Netzanschluss befindlichen Schaltgeréate bzw. Re-
gelungseinrichtungen hat der Netzbetreiber inne. Abweichende Vereinbarungen tuber den Schalt-
und Regelungsbetrieb sind im Einzelfall mdglich.
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7.9. Die Weiterleitung und/oder -verteilung der tiber den Netzanschluss bezogenen Elektri- S\M\I-I/
zitat ist nur mit Zustimmung des Netzbetreibers zulassig.

7.10. Eine Kupplung von elektrischen Anlagen, die tiber verschiedene Anschliisse versorgt werden —
auch in gleicher Spannungsebene — ist nur mit Zustimmung des Netzbetreibers zulassig und im

Schutz- und Messkonzept zu bertiicksichtigen.

7.11. Der Anschluss von Erzeugungseinheiten ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen und bedarf vor-
behaltlich abweichender gesetzlicher Regelungen einer gesonderten vertraglichen Regelung.

8. Technische Mindestanforderungen

8.1. Es gelten die Technischen Mindestanforderungen des Netzbetreibers in ihrer jeweils veroffent-
lichten Fassung.

8.2. Weitergehende technische Anforderungen, die sich aus gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Euro-
paische Netzkodizes, EnWG, EEG oder KWKG) ergeben, bleiben unberuhrt.

9. Unterbrechungen und UnregelmaRigkeiten der Anschlussnutzung aufgrund netzbezoge-
ner und sonstiger Umstande

9.1. Unterbrechungen und Unregelmé&Rigkeiten in der Anschlussnutzung sind dem Netzbetreiber un-
verzlglich zu melden.

9.2. Sollte der Netzbetreiber durch héhere Gewalt (z. B. Krieg, ArbeitskampfmalRnahmen bei dem ei-
genen Unternehmen oder Zulieferbetrieben, Beschadigungen von Ubertragungs- oder Verteiler-
anlagen, MalRnahmen nach 88 13, 14 EnWG, hoheitliche Anordnungen) oder sonstige Umstande,
deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, an der Erfullung seiner ver-
traglichen Verpflichtungen gehindert sein, so ruhen die vertraglichen Verpflichtungen des Netz-
betreibers, bis diese Hindernisse und deren Folgen beseitigt sind.

9.3. Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, wenn dies
9.3.1. zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten,

9.3.2. zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs oder sonstiger Gefahrdungen
und Stérungen der Sicherheit oder Zuverlassigkeit der Elektrizitdtsversorgung oder

9.3.3. zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr fir Personen, Anlagen oder Sachen von
erheblichem Wert

9.3.4. erforderlich ist.

9.4. Ist zur Unterbrechung der Anschlussnutzung die Trennung der elektrischen Anlage vom Netz des
Netzbetreibers erforderlich, so ist der Netzbetreiber auch hierzu berechtigt. Der Netzbetreiber
wird alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um jede Unterbrechung, Trennung, Ein-
schrankung oder Unregelmafigkeit unverziglich zu beheben. Der Anschlussnutzer und der An-
schlussnehmer werden den Netzbetreiber hierbei im Rahmen ihrer Moglichkeiten unterstitzen.

9.5. Der Netzbetreiber wird eine beabsichtigte Unterbrechung oder sonstige Einschréankung der An-
schlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt geben. Bei kurzen Unterbrechungen ist
er zur Unterrichtung nur verpflichtet, wenn der Anschlussnutzer zur Vermeidung von Schaden auf
eine ununterbrochene Stromzufuhr angewiesen ist und dies dem Netzbetreiber unter Angabe von
Grinden schriftlich mitgeteilt hat. Eine Benachrichtigung kann entfallen, wenn die Unterrichtung

9.5.1. nach den Umstanden nicht rechtzeitig mdglich ist und der Netzbetreiber dies nicht zu
vertreten hat oder

9.5.2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzégern wiirde.

9.6. Bei Stérungen in Teilen der elektrischen Anlage, zu denen ausschliel3lich der Netzbetreiber Zu-
gang hat, ubernimmt der Netzbetreiber die Beseitigung. Der Anschlussnehmer, gegebenenfalls
vertreten durch den Anschlussnutzer, kontaktiert hierzu den Netzbetreiber. Die Stérungsbeseiti-
gung wird dem Anschlussnehmer nach Aufwand in Rechnung gestellt.

10. Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung aufgrund verhaltensbe-
dingter Umstande
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10.1. Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne S\M\I-I/

vorherige Androhung zu unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage
vom Netz zu trennen, wenn der Anschlussnehmer oder der Anschlussnutzer dem Netzanschluss-
bzw. Anschlussnutzungsvertrag oder einer sonstigen gegeniiber dem Netzbetreiber bestehenden
Verpflichtung zuwiderhandelt und die Unterbrechung und gegebenenfalls Trennung erforderlich
ist,

10.1.1. um zu gewabhrleisten, dass Stérungen anderer Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer
oder stérende Rickwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Anlagen Drit-
ter ausgeschlossen sind oder

10.1.2. um die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der
Messeinrichtungen zu verhindern.

10.2. Der Netzbetreiber ist weiter berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vor-
herige Androhung zu unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom
Netz trennen, wenn

10.2.1. der Netzzugang nicht durch einen Netznutzungsvertrag vertraglich sichergestellt ist,

10.2.2. die jederzeitige vollstandige Zuordnung der entnommenen Energiemengen zu einem
Bilanzkreis entsprechend den Vorgaben in der Festlegung der Bundesnetzagentur vom
10.06.2009 (Az.: BK6-07-002, MaBiS) nicht gesichert ist oder

10.2.3. der Anschluss der elektrischen Anlage an das Netz des Netzbetreibers nicht durch ei-
nen bestehenden Netzanschlussvertrag zwischen dem Anschlussnehmer und dem
Netzbetreiber sichergestellt ist.

10.3. Der Netzbetreiber ist weiter berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung zwei Wo-
chen nach Androhung zu unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom
Netz zu trennen, bei einer

10.3.1. mehrmaligen Uberschreitung der vertraglich vereinbarten Entnahmekapazitét,

10.3.2. oder sonstigen Zuwiderhandlungen des Anschlussnehmers oder des Anschlussnutzers
gegen eine gegenlber dem Netzbetreiber bestehende wesentliche Vertragspflicht, d. h.
eine solchen Pflicht, deren Erfillung die ordnungsgemafe Durchfiihrung des Vertrags
Uberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmafig
vertrauen darf (sog. Kardinalpflicht), insbesondere der Nichterfillung einer Zahlungs-
pflicht trotz Mahnung.

10.4. Ein Vorgehen des Netzbetreibers nach den Ziffern 10.2 bis 10.3 dieses Vertrages ist ausge-
schlossen, wenn der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer darlegt, dass die Folgen aul3er
Verhéltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder hinreichende Aussicht besteht, dass
der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer seinen Verpflichtungen nachkommen wird.

10.5. Darlber hinaus kann der Netzbetreiber entgeltlich die Anschlussnutzung unterbrechen und, so-
weit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz trennen, wenn der Lieferant des An-
schlussnutzers ein solches Vorgehen vom Netzbetreiber schriftlich verlangt und diese Rechts-
folge zwischen Lieferant und Anschlussnutzer vertraglich vereinbart ist. Der Lieferant hat dem
Netzbetreiber gegeniber glaubhaft zu versichern, dass im Verhaltnis zwischen ihm und dem An-
schlussnutzer die vertraglichen Voraussetzungen zur Einstellung der Belieferung erfllt sind, ins-
besondere dem Anschlussnutzer keine Einwande oder Einreden zustehen, die die Voraussetzun-
gen der Unterbrechung der Anschlussnutzung entgegenstehen und die Folgen nicht aul3er Ver-
haltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen sowie keine hinreichende Aussicht besteht,
dass der Anschlussnutzer seinen Verpflichtungen gegeniiber dem Lieferanten nachkommen wird.

10.6. Der Netzbetreiber hat den Netzanschluss unverziiglich wieder herzustellen und die Anschluss-
nutzung zu ermoglichen, sobald die Grinde fur die Unterbrechung und gegebenenfalls Trennung
entfallen sind und der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer oder im Fall der Ziffer 10.5 der die
Sperrung beauftragende Lieferant oder der Anschlussnutzer die Kosten der Unterbrechung und
Wiederaufnahme des Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. Die Kosten kénnen
pauschal berechnet werden.

11. Geduldete Energieentnahme

11.1. Sofern der Anschlussnutzer tber das Netz des Netzbetreibers Elektrizitat entnimmt, ohne dass
dieser Bezug einem Bilanzkreis zugeordnet werden kann, ist der Netzbetreiber berechtigt, die
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Unterbrechung der Anschlussnutzung vorzunehmen und, soweit dazu erforderlich, die S\M\I-I/

elektrische Anlage vom Netz trennen. Nimmt der Netzbetreiber zunachst keine Unterbre-
chung vor, obwohl er hierzu nach Satz 1 berechtigt wéare, und duldet er die weitere Entnahme
von Elektrizitat, ist der Anschlussnutzer gleichwohl verpflichtet, sich umgehend um einen Liefe-
ranten bzw. eine Bilanzkreiszuordnung zu bemihen. Der Netzbetreiber duldet die Entnahme von
Elektrizitat durch den Anschlussnutzer ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und vorbehaltlich
der Geltendmachung etwaiger Anspriiche. Der Netzbetreiber weist den Anschlussnutzer auf die
geduldete Energieentnahme unverziglich hin, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat. Die ge-
duldete Energieentnahme kann jederzeit ohne Angabe von Grinden unterbunden werden.

11.2. Das Entgelt fur die geduldete Energieentnahme bestimmt sich nach billigem Ermessen unter an-
gemessener Berucksichtigung der Marktsituation fiir die Energiebeschaffung und — sofern der
Netzzugang dem Anschlussnutzer nicht ohnehin gesondert in Rechnung gestellt wird — der aktu-
ellen Entgelte des Netzbetreibers sowie der gegebenenfalls anfallenden Steuern (z. B. Umsatz-
und Stromsteuer) und gegebenenfalls anfallenden Umlagen (z. B. EEG-Umlage, KWK-Auf-
schlag, § 19 Abs. 2 StromNEV-Umlage, Offshore-Haftungsumlage und Umlage fir abschaltbare
Lasten). Etwaige Zahlungen des Anschlussnutzers an einen Lieferanten haben gegeniiber dem
Netzbetreiber fur die geduldete Energieentnahme keine schuldbefreiende Wirkung.

12. Messstellenbetrieb

12.1. Solange und soweit nicht ein Dritter den Messstellenbetrieb im Sinne des § 3 Abs. 2 des Mess-
stellenbetriebsgesetzes (MsbG) auf Grundlage einer Vereinbarung des Anschlussnutzers bzw.
Anschlussnehmers im Sinne von 88 5, 6 MsbG durchfuhrt, ist der Netzbetreiber der Messstellen-
betreiber (Grundzustandigkeit).

12.2. Soweit und solange der Messstellenbetrieb durch einen Dritten vorgenommen wird, bleibt der
Netzbetreiber zu einer eigenen (Kontroll-)Messung auf eigene Kosten berechtigt, es sei denn,
dass diese dem Anschlussnutzer oder Anschlussnehmer unzumutbar ist.

12.3. Fur Mess- und Steuereinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zahlerplatze nach den anerkann-
ten Regeln der Technik unter Beachtung der Technischen Anschlussbedingungen des Netzbe-
treibers vorzusehen. Diese mussen leicht zuganglich sein, wofur Anschlussnehmer und An-
schlussnutzer jederzeit Sorge tragen.

12.4. Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort von Mess- und Steuereinrichtungen. Bei der
Wahl des Aufstellungsorts berlicksichtigt der Netzbetreiber die Moglichkeit der Ausstattung mit
einem intelligenten Messsystem nach dem MsbG. In Gebauden, die neu an das Netz angeschlos-
sen werden, sind die Messstellen so anzulegen, dass Smart-Meter-Gateways im Sinne von
§ 2 Nr. 19 MsbG nachtraglich einfach eingebaut werden kdnnen. Ausreichend in diesem Sinne
ist ein Zahlerschrank, der Platz fir ein Smart-Meter-Gateway bietet. Dies gilt auch in Gebauden,
die einer gréReren Renovierung im Sinne der Richtlinie 2010/10/31 EU (ABI. L 153 vom
18.06.2010, S. 13) unterzogen werden, soweit dies technisch machbar und wirtschaftlich zumut-
bar ist. Der Netzbetreiber hat den Anschlussnehmer anzuhéren und dessen berechtigte Interes-
sen bei der Wahl des Aufstellungsorts zu wahren. Er ist verpflichtet, den bevorzugten Aufstel-
lungsort des Anschlussnehmers zu wéahlen, wenn dies ohne Beeintrachtigung einer einwand-
freien Messung moglich ist. Der Anschlussnehmer hat die Kosten einer Verlegung der Mess- und
Steuereinrichtungen zu tragen.

12.5. Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haben den Verlust, die Beschadigungen und Stérungen
von Mess- und Steuereinrichtungen dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber unverzig-
lich mitzuteilen.

12.6. Der Anschlussnutzer ist berechtigt, die Nachprifung der Messeinrichtungen durch eine Befund-
prufung nach § 39 des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) durch eine Eichbehodrde oder eine
staatlich anerkannten Prufstelle im Sinne des § 40 Abs. 3 MessEG zu verlangen.

12.7. Ist der Netzbetreiber der Messstellenbetreiber, gilt zusétzlich folgendes:

12.7.1. Samtliche im Netzanschluss-/Anschlussnutzungsvertrag aufgefiihrte Mess- und Steu-
ereinrichtungen stellt der Netzbetreiber; sie verbleiben in dessen Eigentum.

12.7.2. Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haften fiir das Abhandenkommen und die Be-
schadigung von Mess- und Steuereinrichtungen des Netzbetreibers. Dies gilt nicht, so-
weit sie hieran kein Verschulden trifft.

Seite 8 Stand 01.01.2026



12.7.3. Bei Messsystemen gemafl § 2 Nr. 13 MsbG gilt Folgendes: Auf Verlangen S\M\I-I/

des Netzbetreibers werden die fur die Abrechnung relevanten Messwerte mittels
einer Einrichtung zur Fernabfrage festgestellt. Der Anschlussnutzer tragt grundsatzlich
daflr Sorge, dass dem Netzbetreiber in unmittelbarer Nahe zur Messeinrichtung ein
geeigneter (insbesondere durchwahlfahiger und betriebsbereiter) Telefonanschluss so-
wie eine Netzsteckdose zur Verfiigung stehen. Die Kosten hierfir tragt der Anschluss-
nutzer. Bei Veranderung im Stand der Technik der Zahler- und Ubertragungstechnik
kann der Netzbetreiber einen Wechsel der Zahler- und Ubertragungstechnik auf digitale
Ausfiihrungen des Telekommunikationsanschlusses verlangen. Die Ausfiihrung der
MafRnahme wird vom Netzbetreiber mit dem Anschlussnutzer abgestimmt.

12.7.4. Kommt der Anschlussnutzer seiner Verpflichtung aus vorstehendem Absatz nicht oder
nicht fristgerecht nach, so liest der Netzbetreiber die Zahler manuell oder mittels mobiler
Datenerfassung ab. Der Anschlussnutzer tragt die hieraus entstehenden Kosten.

12.7.5.  Vom Anschlussnutzer gewiinschte Datentbermittlungen, wie z. B. die vom Netzbetrei-
ber ermittelten Zahlwerte oder Lastgange, werden von dem Netzbetreiber au3erhalb
seiner bestehenden Verpflichtungen im Rahmen des technisch Méglichen erbracht. Der
Netzbetreiber kann hierfur ein Entgelt nach biligem Ermessen verlangen.

13. Grundsticksbenutzung

13.1. Anschlussnehmer und Anschlussnutzer, die Grundstiickseigentimer sind, haben fir Zwecke der
Versorgung durch den Netzbetreiber das Anbringen und Verlegen von Leitungen zur Zu- und
Fortleitung von Elektrizitat Gber ihre im gleichen Netzgebiet liegenden Grundstiicke, ferner das
Anbringen von Leitungstragern und sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche Schutzmaf3nah-
men unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft Grundstlicke, die an das Verteilernetz ange-
schlossen sind, die vom Eigentimer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Stromversor-
gung eines angeschlossenen Grundstiicks genutzt werden oder fur die die Mdglichkeit der Strom-
versorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Pflicht entféllt, wenn die Inanspruchnahme der
Grundstiicke den Eigentimer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten wirde.

13.2. Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer ist rechtzeitig Uber Art und Umfang der beabsichtig-
ten Inanspruchnahme des Grundstiicks zu benachrichtigen.

13.3. Der Grundstuckseigentimer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der
bisherigen Stelle fur ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetrei-
ber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschlie3lich dem Anschluss des betroffe-
nen Grundstiicks dienen.

13.4. Wird der Netzanschlussvertrag beendet, so hat der Anschlussnehmer, der Grundstiickseigenti-
mer ist, die auf seinen Grundstiicken befindlichen Einrichtungen noch 3 Jahre unentgeltlich zu
dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann. Dies gilt bei einer Einstellung
der Anschlussnutzung entsprechend fir den Anschlussnutzer, der Grundstlickseigentimer ist.

13.5. Muss zum Netzanschluss des Grundstiicks eine besondere Transformatorenanlage oder ein an-
deres Betriebsmittel aufgestellt werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der An-
schlussnehmer einen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich fir die Dauer des Netzan-
schlussverhaltnisses des Grundstiicks zur Verfigung stellt. Der Netzbetreiber darf den Transfor-
mator bzw. das Betriebsmittel auch flir andere Zwecke benutzen, soweit dies fir den Anschluss-
nehmer zumutbar ist. Wird das Netzanschlussverhéltnis fir das Grundstiick beendet, so hat der
Anschlussnehmer die Transformatorenanlage noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei
denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.

13.6. Der duldungspflichtige Anschlussnehmer, wird auf Wunsch des Netzbetreibers einen Dienstbar-
keitsvertrag abschlieRen, auf dessen Basis er dem Netzbetreiber die Eintragung einer beschrankt
personlichen Dienstbarkeit im Grundbuch zu dem Zwecke nach Ziffern 13.1 und/oder 13.5 bewil-
ligt. Sofern der Anschlussnehmer nicht Grundstiickseigentiimer ist, wird er auf Verlangen des
Netzbetreibers die Zustimmung des Grundstiickseigentiimers zum Abschluss des Dienstbarkeits-
vertrages und der Bewilligung zur Eintragung der beschrankt personlichen Dienstbarkeit im
Grundbuch beibringen. Mit Eintragung dieser Dienstbarkeit im Grundbuch zahlt der Netzbetreiber
dem Grundstiickseigentimer eine einmalige Entschadigung nach den allgemeinen Entschadi-
gungssatzen. Die Kosten fur die Eintragung tragt der Netzbetreiber.

13.7. Verandern sich die Eigentumsverhaltnisse am angeschlossenen Objekt nachtraglich in der Art
und Weise, dass der Netzanschluss tber Grundstiicke Dritter verlauft, ist der Anschlussnehmer
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verpflichtet, die Kosten der Umverlegung zu tragen, wenn der Dritte berechtigt die Um- S\M\I-I/

verlegung des Netzanschlusses oder von Leitungen auf Kosten des Netzbetreibers fordert.

13.8. Die vorstehenden Absatze gelten nicht fur offentliche Verkehrswege und -flachen sowie fir
Grundstiicke, die durch Planfeststellung fiir den Bau von 6ffentlichen Verkehrsflachen und —we-
gen bestimmt sind.

14. Zutrittsrecht

Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haben dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des
Netzbetreibers den Zutritt zu ihren R&umen zu gestatten, soweit dies fir die Prifung der technischen
Einrichtungen oder zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach diesem Vertrag oder nach
gesetzlichen Vorschriften (z. B. Europaische Netzkodizes, EnWG, EEG oder KWKG), insbesondere zur
Unterbrechung und Trennung des Anschlusses oder zur Unterbrechung der Anschlussnutzung sowie
zur Ausubung des Messstellenbetriebs einschlie3lich der Messung, erforderlich ist.

15. Haftung fur Schaden bei Unterbrechungen oder UnregelméRigkeiten und in sonstigen Fal-
len

15.1. Der Netzbetreiber haftet gegentber dem Anschlussnutzer flir Schaden, die diesem durch eine
Unterbrechung oder durch Unregelmé&Rigkeiten in der Anschlussnutzung entstehen, entspre-
chend § 18 der Verordnung uber Allgemeine Bedingungen fir den Netzanschluss und dessen
Nutzung fur die Elektrizitatsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverord-
nung — NAV, BGBI. |1 2006, 2477) vom 1. November 2006, der folgenden Wortlaut hat:

»$§ 18 Haftung bei Stérungen der Anschlussnutzung

(1) Soweit der Netzbetreiber fur Schaden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung oder
durch UnregelmaRigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, Anschlussnutzungs-
verhaltnis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei Verschulden des Unternehmens oder
eines Erflllungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird

1. hinsichtlich eines Vermodgensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder grobe Fahr-
lassigkeit vorliegt,

2. hinsichtlich der Beschadigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder Fahrlas-
sigkeit vorliegt.

Bei Vermdgensschaden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung fir sonstige Fahrlassigkeit ausge-
schlossen.

(2) Bei weder vorsatzlich noch grob fahrlassig verursachten Sachschaden ist die Haftung des
Netzbetreibers gegentber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5 000 Euro begrenzt. Die Haf-
tung fir nicht vorsatzlich verursachte Sachschaden ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt
auf

1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25 000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;
2. 10 Millionen Euro bei 25 001 bis 100 000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschluss-
nutzern;

3. 20 Millionen Euro bei 100 001 bis 200 000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschluss-
nutzern;

4. 30 Millionen Euro bei 200 001 bis einer Million an das eigene Netz angeschlossenen An-
schlussnutzern;

5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlossenen Anschluss-
nutzern.

In diese Hochstgrenzen werden auch Schaden von Anschlussnutzern in vorgelagerten Span-
nungsebenen einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegentiber im Einzelfall entsprechend Satz
lbegrenzt ist.

(3) Die Absatze 1 und 2 sind auch auf Anspriiche von Anschlussnutzern anzuwenden, die diese
gegen einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes aus
unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haftung dritter Netzbetreiber im Sinne des 8 3
Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf das
Dreifache des Hochstbetrages, fiir den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern ge-
geniber haften. Hat der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsge-
setzes keine eigenen an das Netz angeschlossenen Anschlussnutzer im Sinne dieser Verord-
nung, so ist die Haftung insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den Héchstbetrag nach
den Satzen 2 und 3 kénnen auch Schadensersatzanspriche von nicht unter diese Verordnung
fallenden Kunden einbezogen werden, die diese gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter
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Handlung geltend machen, wenn deren Anspriche im Einzelfall entsprechend Ab- S\M\I-I/

satz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern

auf Verlangen tUber die mit der Schadensverursachung durch einen dritten Netzbetreiber im
Sinne des 8§ 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhéngenden Tatsachen inso-
weit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklart
werden kdnnen und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.
(4) Bei grob fahrléassig verursachten Vermégensschaden ist die Haftung des Netzbetreibers, an
dessen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten Netzbetreibers, gegen
den der Anschlussnutzer Anspriiche geltend macht, gegeniiber seinen Anschlussnutzern auf
jeweils 5 000 Euro sowie je Schadensereignis insgesamt auf 20 vom Hundert der in Absatz 2
Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten Héchstbetrage begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie
Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend.

(5) Ubersteigt die Summe der Einzelschaden die jeweilige Hochstgrenze, so wird der Scha-
densersatz in dem Verhéltnis gekirzt, in dem die Summe aller Schadensersatzanspriiche zur
Hochstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in Ver-
bindung mit Absatz 4, Schaden von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden in die
Hochstgrenze einbezogen worden, so sind sie auch bei der Kiirzung nach Satz 1 entsprechend
einzubeziehen. Bei Anspriichen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht héher sein
als die Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers.

(6) Die Ersatzpflicht entfallt fur Schaden unter 30 Euro, die weder vorsatzlich noch grob fahrlas-
sig verursacht worden sind.

(7) Der geschadigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverziglich dem Netzbetreiber oder,
wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen, mitzuteilen.”

15.2. Fir die Haftung des Netzbetreibers gegentuber dem Anschlussnehmer fiir Schaden, die diesem
durch eine Unterbrechung oder durch UnregelméaRigkeiten in der Anschlussnutzung entstehen,
gilt Ziffer 15.1 entsprechend.

15.3. Sind Dritte an die elektrische Anlage angeschlossen oder nutzen Dritte den Anschluss, sind An-
schlussnehmer und Anschlussnutzer verpflichtet, mit diesen eine Haftungsregelung entspre-
chend § 18 NAV fiir Schaden, die diesen durch eine Unterbrechung oder durch UnregelmaRig-
keiten in der Anschlussnutzung entstehen, zu Gunsten des Netzbetreibers zu vereinbaren. Fir
den Fall, dass eine solche Vereinbarung nicht getroffen wird, stellen sie den Netzbetreiber im
Falle eines Schadenseintritts so, als wére eine entsprechende Regelung getroffen worden.

15.4. Eine notwendige Unterbrechung wegen eines vom Anschlussnutzer veranlassten Austauschs
von Mess- und/oder Steuereinrichtungen durch einen Dritten nach § 5 MsbG hat der Netzbetrei-
ber nicht zu vertreten.

15.5. Vorgenannte Haftungsbegrenzungen und -ausschliisse gelten auch fur Erfillungs- und Verrich-
tungsgehilfen des Netzbetreibers.

15.6. Anschlussnehmer und Anschlussnutzer sind verpflichtet, bei hbherwertigen Verbrauchseinheiten
eigene zumutbare Vorsorge gegen deren Beschadigung bei Unterbrechung bzw. UnregelméaRig-
keit der Anschlussnutzung zu treffen. Weiterhin haben sie dem Netzbetreiber unter Angabe von
Grunden in Textform auf die Mdglichkeit erheblicher Sach- und Vermégensschaden hinzuweisen
und bereits getroffene eigene Vorsorgemafl3nahmen anzugeben. Der Netzbetreiber kann den An-
schlussnehmer und Anschlussnutzer auf weitere zumutbare MalRnahmen zur Schadensminde-
rung hinweisen.

15.7. Fir Falle, in denen die Haftungsbeschrankung und der Haftungsausschluss nach Ziffer 15.1 oder
15.2i. V. m. § 18 NAV nicht anwendbar oder nicht einschlégig ist, ist die Haftung des Netzbetrei-
bers sowie seiner Erfullungs- und Verrichtungsgehilfen gegeniiber Anschlussnutzern und An-
schlussnehmern fiir schuldhaft verursachte Schaden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht
durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit herbeigefiihrt wurde; dies gilt nicht bei

15.7.1. Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit,

15.7.2. der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten d. h. solcher Pflichten, de-
ren Erflllung die ordnungsgemalfe Durchfiihrung des Vertrages tGiberhaupt erst ermég-
licht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmagig vertrauen darf (sog. Kar-
dinalpflichten).

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche auf anderen Umstéan-
den als Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit beruht, beschrankt sich die Haftung auf den
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15.8.
15.9.

Schaden, den der Netzbetreiber bei Abschluss des Vertrages als mdgliche S\M\I-I/

Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Beriicksichtigung der
Umstéande, die er kannte oder kennen musste, hatte voraussehen miissen. Gleiches gilt
bei grob fahrlassigem Verhalten einfacher Erfiillungsgehilfen (nicht leitende Angestellte)
auBRerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten sowie der Lebens-, Kérper-
oder Gesundheitsschaden.

88 13, 14 EnWG bleiben unberihrt.

Die Haftung des Netzbetreibers nach dem Haftpflichtgesetz wegen Sachschaden des Anschluss-
nehmers bzw. Anschlussnutzers ist ausgeschlossen. Die Bestimmungen des Produkthaftungs-
gesetzes bleiben unberihrt.

15.10.Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat dem Netzbetreiber einen Schaden unverziglich
mitzuteilen.

16.

Vorauszahlungen; Abschlagszahlungen

Der Netzbetreiber kann fur die vertraglich geschuldeten Zahlungen in angemessener Héhe Vorauszah-
lung verlangen, wenn nach den Umsténden des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der
Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der Netzbe-
treiber ist berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

12

Abrechnung; Zahlung; Verzug

Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zwei Wochen nach Zugang
der Zahlungsaufforderung fallig. MaRgeblich fur die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungs-
eingang auf dem Konto des Netzbetreibers. Werden Rechnungen ganz oder teilweise nicht recht-
zeitig bezahlt, ist der Netzbetreiber berechtigt, Verzugszinsen in Hohe des gesetzlichen Zinssat-
zes zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt unbe-

rahrt.

Einwédnde gegen Rechnungen und Abschlagsforderungen berechtigen zum Zahlungsaufschub
oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit sich aus den Umstéanden die ernsthafte Mdglichkeit
eines offensichtlichen Fehlers ergibt.

Gegen die Anspriiche des Netzbetreibers kann nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festge-
stellten Gegenansprichen aufgerechnet werden.

Datenschutz

Der Netzbetreiber ist berechtigt, in dem fir die Vertragsabwicklung notwendigen Umfang Abrech-
nungs- und Vertragsdaten an Dritte weiterzugeben.

Die fur die Abrechnung oder sonstige Abwicklung nach dem Netzanschluss-/Anschlussnutzungs-
vertrag notigen Daten werden nach Mal3gabe der datenschutzrechtlichen Bestimmungen (z. B.
DS-GVO, BDSG und MsbG) sowie des § 6a EnNWG verarbeitet.

Netzbetreiber und Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer verpflichten sich, die dem jeweils an-
deren Vertragspartner nach Art. 13 und/oder Art. 14 DS-GVO obliegenden Informationspflichten
gegenuber den eigenen Mitarbeitern, Erflllungsgehilfen und Dienstleistern (betroffene Personen)
zu erfullen, wenn im Rahmen der Vertragserfillung, zur Durchflihrung vorvertraglicher Mal3nah-
men, zur Erflllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrung berechtigter Interessen

18.3.1.

18.3.2.

personenbezogene Daten betroffener Personen von einen Vertragspartner an den je-
weils anderen Vertragspartner weitergeben werden und/oder

betroffene Personen auf Veranlassung des einen Vertragspartners den jeweils anderen
Vertragspartner kontaktieren.

Hierfur verwendet der Vertragspartner, der die personenbezogenen Daten weitergibt bzw. auf
dessen Veranlassung die Kontaktaufnahme erfolgt, das ihm vom anderen Vertragspartner zur
Verflgung gestellte Informationsblatt. Die ,Information zur Verarbeitung personenbezogener Da-
ten* des Netzbetreibers ist diesen Bedingungen als Anlage beigefligt. Ein Vertragspartner ist
nicht verpflichtet, das ihm vom anderen Vertragspartner zur Verfigung gestellte Informationsblatt
vor der Aushéndigung an die betroffenen Personen zu prifen. Er ist weiterhin nicht berechtigt,
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dieses ohne vorherige Zustimmung zu andern. Es obliegt ausschlieRlich dem zur Infor- S\M\I-I/

mation verpflichteten Vertragspartner, dem anderen Vertragspartner ein den jeweils gelten-
den rechtlichen Anforderungen entsprechendes Informationsblatt zur Verfligung zu stellen und
dieses bei Bedarf auch wahrend der Vertragslaufzeit zu aktualisieren.

19. Anpassungen des Vertrages

19.1. Die Regelungen des Vertrages und der Anlagen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen
Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, MsbG, MessEG, Mes-
SEV sowie hdchstrichterlicher Rechtsprechung und Entscheidungen der Regulierungsbehérden
sowie — als Leitbild — der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)). Das vertragliche Aqui-
valenzverhaltnis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Anderungen der gesetzli-
chen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesadnderungen, sofern deren kon-
kreter Inhalt nicht bereits — etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des formlichen Gesetz-
gebungsverfahrens und dem Inkrafttreten — absehbar war), die der Netzbetreiber nicht veranlasst
und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maf3e gestért werden. Ebenso
kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag entstandene Liicke nicht unerhebliche Schwierigkei-
ten bei der Durchfiihrung des Vertrages entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine
Klausel fur unwirksam erklart), die nur durch eine Anpassung oder Erganzung zu beseitigen sind.
In solchen Fallen ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Vertrag und die Anlagen unverziglich
insoweit anzupassen und/oder zu erganzen, als es die Wiederherstellung des Aquivalenzverhalt-
nisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslicken zur
zumutbaren Fort- und Durchfuhrung des Vertragsverhéltnisses erforderlich macht (z. B. mangels
gesetzlicher Uberleitungsbestimmungen).

19.2. Anpassungen des Vertrages und/oder der Anlagen nach Ziffer 19.1 sind nur zum Monatsersten
mdglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer bzw.
Anschlussnutzer die Anpassung spatestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden
in Schriftform mitteilt. In diesem Fall hat der Vertragspartner (Anschlussnehmer bzw. Anschluss-
nutzer) das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Vertragsanpassung zu kiindigen. Hierauf wird der Vertragspartner (Anschluss-
nehmer bzw. Anschlussnutzer) vom Netzbetreiber in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

20. Ubertragung des Vertrages

Die Vertragspartner sind berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen
personell, technisch und wirtschaftlich leistungsféahigen Dritten zu (ibertragen. Eine Ubertragung nach
Satz 1 ist dem jeweils anderen Vertragspartner rechtzeitig im Voraus mitzuteilen. In diesem Fall hat der
andere Vertragspartner das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Ubertragung zu kiindigen. Hierauf wird der andere Vertragspartner vom uiber-
tragenden Vertragspartner in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von For-
derungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Ubertragungen
im Sinne des Umwandlungsgesetzes oder in Fallen der rechtlichen Entflechtung des Netzbetriebs nach
§ 7 EnWG, bleiben von dieser Ziffer unberthrt.

21. Gerichtsstand

Der ausschlief3liche Gerichtsstand ist Homburg.

22. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle
fur Energieeffizienz eine Liste geflhrt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und An-
bieter von EnergieeffizienzmaflRnahmen aufgefihrt sind. Weiterfihrende Informationen zu der so ge-
nannten Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten Sie unter www.bfee-online.de. Sie kénnen sich
zudem bei der Deutschen Energieagentur Uber das Thema Energieeffizienz umfassend informieren.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info.

23. Schlussbestimmungen

23.1. Die Bedingungen sind abschlieBend. Mindliche Nebenabreden bestehen nicht.
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23.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar sein o-
der werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen davon unberiihrt.

SV(\H/

Anlage 1: Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten
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